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A, B - Abstandsflächen nach DIN 4124
Böschungswinkel 60° nach Angaben der DIN 4124 für bindige Böden,
Annahme natürlicher Scherwinkel für Bodenmieten 45°

O - Oberboden
B1 - Bodenschicht 1
B2 - Bodenschicht 2

Je nach Bodenbeschaffenheit kann es notwendig sein,
das Planum nach Abziehen des Oberbodens für die
Bautätigkeit zu stabilisieren.
Stabilisierung nach Vorgabe Baugrundgutachten

natürlich gewachsener Boden
aufgefüllter Boden

Bauzustand, Kabelgraben

Baustraße

Oberboden

B
1,0m

OK Gelände

A
2,0m5,0m

B1B2B2

45° 45° 45°

60°

0,3m
max 2,0m
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Abschnitt A2

Anlage 2.1 Typical Regelarbeitsstreifen 525 kV
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Abschnitt A2 Sachsen-Anhalt
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 NABEG
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